
Montering av luftsperre til kjølehjørnet  

 Det første som du må kontrollere er 

om du har et mellomrom på minst 

3,5/4cm mellom høyre bakvegg på 

kjølehjørne og husveggen, dette for 

at aggregatet skal få plass og nok 

lufting.  

 Lag en lysåpning i høyre bakvegg, 

8,5cm fra taket og 10cm fra venstre 

sidevegg om du ikke har dette. 

 Lysåpningen skal være  

 høyde 740mm og bredde 440mm  

 Luftsperre type lang monteres som 

vist på tegning.  

 Ventilrist i sokkel montere for å få 

frisk luft inn til aggregat. For de som 

har tak høyt kjøkken, settes det inn 

2stk ventilrister over døren på 

kjølehjørnet for utluftning av 

varmluften.  

 Plasser så aggregatet på plass med 

 4 skruer.  

 


